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Abstrak 
Salah satu masalah sistem perpipaan adalah rugi aliran (head lossess) akibat 
penggunaan reducer dan elbow. Kerugian head (head loss) sangat merugikan dalam sistem 
perpipaan, karena head loss yang besar menyebabkan tekanan fluida menjadi lebih rendah 
dari yang diharapkan sehingga suplai fluida tidak mencukupi. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui jarak pemasangan reducer dan elbow yang optimal untuk mencapai 
headlosses minimal. Metode yang digunakan adalah true experiment research dengan 
membuat alat uji headlosses dengan variasi debit air sebesar: 20, 25, dan 30 l/min, serta 
variasi jarak elbow: 6, 12, 18 cm. Hasil pengambilan data secara eksperimen menunjukkan 
bahwa pressure drop dan head losses terbesar terjadi pada debit 20 l/min dengan jarak elbow 
6 cm, yaitu sebesar 0,207 bar dan 2,115 m. Sedangkan pressure drop dan head losses 
terendah terjadi pada debit 30 l/min dengan jarak elbow 18 cm, yaitu sebesar 0,057 bar dan 
0,580 m.  
Kata kunci: jarak elbow, debit air, pressure drop. 
 
PENDAHULUAN 
Sistem perpipaan adalah sistem 
distribusi fluida yang banyak diterapkan 
pada rumah tangga, industri, dan sistem 
pembangkit energi. Ada banyak variasi 
sistem perpipaan mulai dari sistem pipa 
tunggal sederhana hingga sistem 
percabangan yang sangat kompleks [1]. 
Kerugian head sangat merugikan dalam 
aliran fluida dalam sistem perpipaan, 
karena head loss dapat menurunkan tingkat 
efisiensi aliran fluida berupa penurunan 
tekanan (pressure drop). Penurunan 
tekanan ini terjadi akibat arus turbulensi 
yang akan menyebabkan gesekan besar 
pada dinding pipa [2]. 
Pratikto dan Wahyudi telah meneliti 
tentang penggunaan tube bundle pada 
belokan pipa [3]. Belokan pipa dapat 
menyebabkan hilangnya energi yang cukup 
besar pada aliran, hal ini dikarenakan pada 
belokan terjadi pemisahan aliran dan 
turbulensi membentuk aliran sekunder 
(twin eddy/pusaran ganda). Tube bundle 
digunakan untuk meredam gangguan aliran 
yang disebabkan oleh belokan. Semakin 
jauh jarak peletakan tube bundle terhadap 
sisi keluaran pada belokan pipa maka beda 
tekanan yang terjadi semakin besar. Akan 
tetapi pembuatan tube bundle ini relatif 
sulit.  
Reducer yaitu sambungan pipa yang 
mengalami pengurangan cross sectional 
area secara mendadak dengan saluran 
dengan membentuk pinggiran yang tajam 
[4]. Tekanan akan besar karena fluida 
menabrak dinding tegak lurus aliran. 
Penggunaan dua buah komponen/fitting 
pada perpipaan akan memperbesar head 
losses. Akan tetapi besarnya head losses 
kombinasi dipengaruhi oleh jarak 
pemasangan keduanya. Selain itu 
pemasangan reducer sebelum belokan 
(elbow) akan membentuk aliran tumpul 
yang dipercepat yang kemungkinan dapat 
melawan gaya sentrifugal yang 
menyebabkan pusaran pada elbow. 
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Kehilangan energi pada aliran fluida 
dapat ditunjukkan dengan besarnya 
penurunan tekanan aliran (pressure drop). 
Besarnya pressure drop dapat diukur 
dengan selisih tekanan antara 2 titik 
pengukuran menggunakan manometer atau 
pressure gauge [2,5], dimana persamaan 
yang umum digunakan adalah, 
 Δp = ρf.g.Δh 
Dengan: 
Δp  = selisih tekanan antara 2 titik (N/m2) 
ρf  = massa jenis fluida pada manometer 
(kg/m3) 
g     = percepatan gravitasi (m/s2) 
Δh = selisih tinggi permukaan pada 
manometer (m) 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah true 
experiment research dengan membuat alat 
uji head losses. Variabel bebas yang 
digunakan yaitu debit air sebesar: 20, 25, 
dan 30 L/min, serta variasi jarak elbow 
sebesar: 6, 12, 18 cm. Variabel terikat yang 
diamati dalam penelitian ini adalah 
pressure drop dan head losses kombinasi. 
Pressure drop diukur dengan 
menggunakan pressure guage yang 
diletakkan pada sisi masuk dan sisi keluar 
aliran. Sedangkan head losses diperoleh 
dengan rumus perhitungan sebagai berikut, 
𝛥𝐻𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 =  
𝛥𝑃
𝜌. 𝑔
 
Dimana 𝛥𝑃 adalah pressure drop, ρ 
adalah massa jenis air pada tekanan 1 atm 
dan temperatur 28oC yaitu sebesar 997 
kg/m3, sedangkan g adalah percepatan 
gravitasi sebesar 9,8 m/s2.  
 
 
Gambar 1. Kombinasi sambungan reducer 
dan elbow 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Eksperimen 
Data yang diambil berupa tekanan 
masuk dan tekanan keluar yang dihasilkan 
dengan beberapa variasi jarak elbow 
terhadap reducer dan debit air.   
Tabel 1. Data hasil pengujian 
 
Agar dapat diketahui pengaruh jarak 
dan debit terhadap pressure drop dan head 
losses secara lebih jelas, maka data dalam 
tabel 1 di atas ditampilkan dalam bentuk 
grafik dengan garis regresi polinomial 
sebagai berikut. 
 
Gambar 2. Grafik pengaruh jarak elbow 
terhadap pressure drop 
Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa 
jarak elbow 6 cm menghasilkan pressure 
drop paling tinggi dibanding jarak 12 cm 
dan 18 cm. Hal ini menunjukkan bahwa 
semakin dekat jarak elbow terhadap 
reducer maka hambatan alir akan semakin 
besar. Pressure drop yang relatif besar 
akan menghasilkan kerugian head yang 
lebih besar pula. 
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Semakin besar debit air semakin 
kecil pressure drop, hal ini terjadi karena 
valve terpasang di sisi keluar saluran. 
Tekanan masuk dijaga konstan, semakin 
besar debit maka tekanan statis akan 
semakin kecil. 
Hasil Simulasi 
Penyebab besarnya pressure drop 
pada jarak elbow yang pendek akan lebih 
jelas dengan pengujian simulasi numerik. 
Pada pengujian eksperimen data yang 
diperoleh berupa data makro dengan 
ketelitian yang kurang tinggi karena 
keterbatasan alat ukur yang digunakan. 
Oleh karena itu diperlukan penelitian 
simulasi lanjutan untuk menganalisa 
penyebab dari hasil eksperimen yang telah 
diperoleh.  
 
Gambar 3. Grafik pengaruh debit terhadap 
pressure drop pada jarak elbow berbeda. 
Gambar 3 merupakan grafik dari 
data yang diambil dari pengujian secara 
simulasi numerik. Dari gambar 3 kita dapat 
melihat bahwa semakin besar debit 
semakin besar pressure drop yang terjadi. 
Hal ini sesuai dengan persamaan head 
losses dimana pressure drop berbanding 
lurus dengan kecepatan fluida. Jarak elbow 
6 cm menunjukkan pressure drop terendah 
bila dibanding jarak elbow 12 cm dan 18 
cm. Hal ini juga sesuai dengan persamaan 
head losses mayor, dimana losses pada pipa 
lurus berbanding lurus dengan panjang 
pipa. Akan tetapi pada jarak elbow 6 cm 
menunjukkan perbedaan pressure drop 
yang cukup signifikan. Hal ini dikarenakan 
penggunaan jarak elbow yang dekat 
terhadap reducer akan menyebabkan aliran 
lebih terpusat di tengah saluran saat 
melewati elbow sehingga aliran balik akan 
berkurang dan pressure drop akan lebih 
rendah. 
Gambar 4. Dristribusi kecepatan pada jarak 
elbow 6 cm 
 
Gambar 5. Dristribusi kecepatan pada 
jarak elbow 12 cm 
 
Gambar 6. Dristribusi kecepatan pada jarak 
elbow 18 cm 
Dari gambar 4 terlihat bahwa aliran 
balik di sudut bagian dalam belokan cukup 
kecil pada jarak elbow 6 cm. Bisa 
dibandingkan dengan aliran balik pada 
jarak elbow 12 cm (gambar 5) dan aliran 
balik pada jarak 18 cm (gambar 6). Hal ini 
dikarenakan pada jarak elbow 6 cm tekanan 
fluida memasuki elbow masih cukup kuat 
sehingga mampu melawan gesekan 
dinding. 
KESIMPULAN 
 Hasil pengambilan data secara 
eksperimen menunjukkan bahwa pressure 
drop dan head losses terbesar terjadi pada 
debit 20 l/min dengan jarak elbow 6 cm, 
yaitu sebesar 0,207 bar dan 2,115 m. 
Sedangkan pressure drop dan head losses 
terendah terjadi pada debit 30 l/min dengan 
jarak elbow 18 cm, yaitu sebesar 0,057 bar 
dan 0,580 m. 
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